
Metsä Fibre

Edellisen vuoden vauriot soodakattilalla

Verhoputkivaurio kattilan ulkopuolella:

1) Kattila tuli alas normaalikuormasta, kun primääri ilman määrämittaus vaurioitui. 
Syyksi selvisi veden aiheuttama oikosulku lähettimessä.

2) Kattilaa alettiin ajamaan ylös, huomattiin kosteutta kattilan etuseinällä ja aloitettiin 
alasajo.

3) Vuoto löydettiin kattilan ulkopuolelta verhoputkien jakotukin alueelta.
4) Putkessa särö, jonka todettiin alkavan sisäpuolelta. Avattiin ja korjattiin.
5) Vuosihuollossa 2012 tutkittiin kyseistä aluetta (elementit 2-22).

• Löydettiin saman elementin neljänneksi ylimmässä putkessa näyttämä
päätettiin uusia elementin 4 ylintä putkea. Näyttämän antanut putki lähetetty 
lisätutkimuksiin. 
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