
Tuloksia välillä 3,7 - 4,0 224 kpl ( 9,93% kokonaismäärästä)

35,63%, tulokset samat kuin 2012 mittauksissa

Keskimääräinen ohentuma 10 - 15% vrt. 2012

Tulpattavia (jos raja 3,0) 86kpl

Tulpattuja putkia 2013 skannauksen jälkeen 13,74%
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