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METSÄ FIBE, ÄÄNEKOSKEN ALALIERIÖN PAKSUUSMITTAUKSET 
 

Alalieriön vaipan alin havaittu seinämänvahvuus löytyi lieriön keskiosalta, mittalinjasta 24. 
Lieriöstä hiottiin ja paksuusmitattiin yhteensä 48 mittalinjaa, savukaasun virtaussuunnan mukaan 
kattilan vasemmalta seinältä oikealle seinälle. 

Kohteesta hiottiin joka toinen, keittopintayhteen välinen alue ja vaipan laelta klo 11 - 13. Havaitut 
minimit löytyivät aina alueelta klo 11:30, kun katsotaan lieriön vasemmasta päädystä oikeaan päin.  

Alin havaittu seinämänvahvuus löytyi siis heti ylimmän lakipisteen jälkeiseltä alueelta, jättöpuolelta 
savukaasun virtaussuunnasta katsoen. Alta löytyy kuva keittopinnasta, jonka nuolien väliseltä 
alueelta tämä ohentunut alue löytyy. 

Laajempi seinämänvahvuuskartoitus olisi joka tapauksessa suositeltavaa, jos vaipan 
pinnoitehitsaukseen päädytään. 

 

Nyt havaittu Smin 75,5 mm on kuitenkin löytynyt hyvin suppean kartoituksen pohjalta, jos mitattu 
alue suhteutetaan vaipan kokonaispinta-alaan. 

Pitää huomioida myös tämän paksuusluokan ultra-äänitarkastuksen virhemarginaalit, jotka ovat 
tasoa (+/-)0,25 – 0,30 mm. 

Smin 75,5 mm lähestyy joka tapauksessa rakenteellista minimiä 75,4 mm (100 bar 
suunnitteluarvot). 

Lieriön käyttöpaine on max 96 bar kattilan täyshöyrytyksellä. 

 

Yhteenvedon lopusta löytyy tarkentavia kuvia, lieriön painekäyrä ja paksuusmittauksen pöytäkirja. 
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Kuva 1. Alalieriön vaipan paksuusmittauksissa mitattiin vaippaa, joka toisen keittopintayhteen 
välisellä rasteroinnilla. 
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Kuva 2. Keittopinta ja lieriöt. Nuolien väliseltä alueelta löytyy, nyt tehtyjen 
paksuusmittausten minimi 75,5 mm 
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Kaavio 1. Lieriöpaine. 
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