
Tarkastuspöytäkirja

Inspection Report

Tarkastuslaji  Inspection method

Tilaaja  Contractor Asiakas  Customer

Laitos  Station Valmistaja, asentaja  Manufacturer, installed by Työnro  Work No.

Tarkastuskohde  Inspection object Piirustus nro  Drawing No.

Tarkastuslaitteet  Equipment

Pinnan laatu  Surface condition Lämpötila  Temperature

Valaistus  Light

Tarkastuspvm  Insp. date Tarkastuspaikka  Inspection place Muut tiedot  Other information

Tarkastusohje   Inspection procedure Tarkastuslaajuus  Extent of inspection

Laadunmääritysasiakirja  Quality document Laatuvaatimus  Quality requirement

Tulokset  Results

Pöytäkirjan nro  Report No.

LN01279

St 45.8
Perusaine  Base material

Magneettijauhe- ja tunkeumanestetarkastus

SFS-EN 571-1 / SFS-EN1290 100 %

SFS-EN 12952-6 SFS-EN1289 2X / SFS-EN 1291 2X

--- Stora Enso Oulu

---

Oulu ---

Bycotest tarkastusnesteet

Kohdevalo

Harjattu 45°C

---

Ekonomaiseri I. ---

Vuotokohdan korjaushitsauksen ja evänpäiden tarkastaminen

Parker B 300 S 

09.05.2013

Työnro  Work No. Työnro  Work No.

SK7 YIT Teollisuus Oy

Efora Oy

DEKRA Industrial Oy
 PL 41, 01621 VANTAA

 Laajaniityntie 3, 01620 VANTAA

 Tel. (09) 878 020  Fax (09) 878 6653

     Myös kaikki muut evän päät tarkastettiin.

     Löytyi 6kpl säröjä l= 4-10mm joista ei vielä 

     Vuotokohdassa n.15mm Särö avattiin, hitsattiin      havaittavia vuotoja. Kohdat avattiin ja hitsattiin

     poikittainen särö. ja uudelleen tarkastettiin      jonka jälkeen kohdat tarkastettiin uudelleen.

tunkeumanesteellä.

x 

Tarkastaja  Inspector  Pätevyys  Qualification

x  EN 473/Nordtest Level 2

Matti Hartikka  SNT-TC-1A Level 2

 STUK

Pvm ja allekirjoitus  Date and signature

10.5.2013
Rev. 3

Eivät täytä vaatimuksia

Do not comply with the requirements

Täyttävät vaatimukset

Comply with the requirements

Tarkastustulokset

Results of inspection


