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1 POISSAOLOILMOITUKSET 

Tuomas Timonen ja Lars-Martin Wikström ilmoittivat olevansa estyneitä osallistumaan 
kokoukseen. 
 

2 KOKOUKSEN V/2000 MUISTIO 

Muistio ei vielä ollut kotisivulla. 

3 VAURIORAPORTOINTI 

3.1 Vaurioraportit 

Kotisivuille oli tullut 4 uutta vaurioilmoitusta. Lisäksi Kotkassa oli tapahtunut putkivau-
rio, josta ei vielä oltu tehty vaurioilmoitusta. 

Vaurioille toivottiin tehtaalta tarkempaa arviota vaurion syystä. Selvitetään, voidaanko 
vaurioraporttiin lisätä kohta: Arvio vaurion alkuperäisestä syystä tms. 

Sihteeri voisi tehdä haun raportoidulle kattilalle tarkistaakseen onko vaurio esiintynyt 
aiemmin ja antaa KTR:n jäsenille tiedon siitä. 

3.1.1 11/2000 Metsä-Botnia, Äänekoski 

KTR halusi kuulla Esko Maliselta lisäselvityksiä asiasta.  

Oletettu hitsausvirhe kuumaekossa (Eko-2) vuonna 1994 uusitulla osalla. 

3.1.2 12/2000 UPM-Kymmene, Wisaforest, Pietarsaari 

Harvinainen paikka särölle, ekon syöttöputken sivussa! KTR halusi kuulla Håkan Sjöl-
tä lisäselvityksiä. Keskustelun perusteella syyksi arvioitiin reunimmaiseen elementtiin 
aiheutuva vääntö seinän ja elementin väliin kertyvästä suolasta. 

3.1.3 13/2000 Metsä-Botnia, Kaskinen 

Kuumin tulistin revennyt. Korjauksen yhteydessä jouduttu vaihtamaan 68 kpl tulistin-
käyriä. Vaurion syynä lämpökuorman aiheuttama kuuma korroosio tulistinkäyrissä. 
Tulipesän lämpösäteilylle alttiit tulistimien käyrät on tarkastettava säännöllisesti. 

3.1.4 1/2001 UPM-Kymmene, Kaukaa 

Tehtaalta pyydetään tarkempaa selvitystä. Liitteet puuttuvat. 
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4 PROJEKTIT 

4.1 KAVO 

Timo Karjunen kertoi tehdystä työstä. 

Raporttiin ei ole tullut kommentteja ja se menee painoon tammi-helmikuussa. Tekijä 
oli itse tyytyväinen työn saavutuksiin. Myös KTR oli tyytyväinen työn tulokseen. Yh-
distys lähettää raportin Nalcolle ja Acutestille. 

Acutestin kohdalla ei ole kokemusta vuotojen havaitsemisesta tulipesäalueella, Kaski-
sissa oli yksi pohjavuoto, jota järjestelmä ei havainnut. 

Kattilan pikapysäytyksen ja –tyhjennyksen ohjeet olivat tehtailla yleensä lyhyet ja ylei-
set, samoin valmistajien ohjeet ovat liian yleisesti kirjoitettuja. 

Jatkotyöksi kaavailtiin kattilalaitosten ohjeiden ja ohjeistusten läpikäyntiä jopa kattila-
kohtaisesti. Työturvallisuuskeskus voisi antaa rahaa ohjeen tekoa varten. Markku 
Lehtinen on selvitellyt asiaa. Ohjeessa voisi olla esimerkiksi: 

• pikapysäytys 

• pikatyhjennys 

• pienet vuodot 

• suuret vuodot 

Ohjeessa voisi olla toimintaohjeet eri hälytysten varalle. Yhdistys voisi osallistua oh-
jeenteko-ohjeen kustannuksiin, kattilakohtaisen ohjeen kustannukset jäisivät tehtaiden 
kustannettaviksi. 

4.2 CEN Ad Hoc 

Ei uutta. Mahdollisen erillisen soodakattilaosan 18 valmistamista olisi yhdistyksen syy-
tä seurata ja johtaa aktiivisesti mikäli sellainen päätetään tehdä. 

4.3 SOMA projekti 

Pekka Pohjanne on uusi projektipäällikkö. Väliraportit julkaistaan keväällä yhdistyk-
sen raporttisarjassa. Projekti jatkuu vuoden 2001 loppuun. Pohjanne on TKK palve-
luksessa 3 kuukautta projektin toteuttamiseksi. 
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4.4 Vaaranarviointi 

Edellinen vaaranarviointityöryhmän kokous pidettiin 10.1.2001 Tampereella. Tarkoi-
tuksena on pitää vielä yksi (mahdollisesti 2-päiväinen) kokous. 

Sivuja vaaranarviointitaulukossa on jo 32 kpl.  

5 MUUT ASIAT 

5.1 Budjetti vuodelle 2001 

Työryhmä keskusteli vuoden 2001 toimintasuunnitelmasta ja budjetista.  

Oheisessa taulukossa on alustava esitys vuoden 2001 budjetiksi. 

 Budjetti 2000 Suunnitelma 2001 
Työryhmän toiminta 35 000 35 000 
Vaurioraportointi 25 000 5 000 
VARO-tietokanta 50 000 20 000 
Cen Ad Hoc 75 000 10 000 
SOMA 85 000 40 000 
Vaaranarviointi 0 30 000 
KAVO 60 000  
OKA (KAVO jatkohanke)  60 000 
Kattilan vesikemia  ? 
Pohjan suojaustekniikat  ? 
Yhteensä 270 000 200 000 + ? 

 

Kotisivun VARO-tietokannan päivityksiin varataan 20 000 mk. 

Kattilavuotojenvalvonta ja ohjeistus projekti päättyy tänä vuonna. Ensi vuonna on tar-
koitus laatia kattilavuoto-ohjeet (OKA) ja järjestää mahdollisesti koulutuspäivä. Tä-
hän budjetoidaan 60 000 mk. 

Muita mahdollisia KTR:n hankkeita olisivat kattilan vesikemiaan ja pohjan suojauk-
seen liittyvät projektit. 

5.2 Toimintasuunnitelma 

Kts. yllä. 

5.3 Työryhmän kokoonpano 

Reijo Anttila vaihtoi 1.12.2000 työnantajaa. Hänen tilalleen KTR:ään etsitään uutta 
henkilöä Metsä-Botnian tehdasryhmästä. 
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6 SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 23.3.2001 Vantaalla. 

Vakuudeksi 

Sebastian Kankkonen
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